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ANCLA DE FIERRO GALVANIZADO DE @
5/8"(16mm.) PARA CABLEADO DE DUCTOS
VER NOTA 12.

DE 1/2 @ 30 cm.

ANCLA DE FIERRO GALVANIZADO DE @ 5/8 (16
mm) PARA CABLEADO DE DUCTOS (VER NOTA 12)
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ASTONES @ 3/8" @ 30 cm PARA
REFUERZO DE ACARTELAMIENTOS.
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