
EN BANQUETA TIPO P
POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN

EN BANQUETA 

300x170x150  Banqueta
Pozo Media Tensión

CARCAMO

A A'

PEND.
2%

PEND.
2%

ANCLA DE FIERRO
GALVANIZADO  DE Ø
5/8 (16 mm) PARA
CABLEADO DE DUCTOS
(VER NOTA 12)
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MALLA REFUERZO
ELECTROSOLDADA 6 x 6 -
4/4

MALLA ELECTROSOLDADA
4 x 4 - 4/4

ANCLA DE FIERRO GALVANIZADO  DE Ø
5/8"(16mm.) PARA CABLEADO DE DUCTOS
VER NOTA 12.

ARO Y TAPA 84B
NIVEL PISO TERMINADO

CON CONCRETO f'c=19613,3 kPa(200
Kg/cm² )
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